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1. BEZPIECZEŃSTWO 
 

Regulator WPW-4/P zasilany jest napięciem 230V AC, zatem moŜe być instalowany jedynie przez 
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. 
Przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje naleŜy rozumieć osoby, które uzyskały 
odpowiednie przeszkolenie w zakresie elektrotechniki, zastosowań i uŜytkowania urządzeń bezpie-
czeństwa i sprzętu ochrony osobistej przy eksploatacji i przy pracy z instalacjami i urządzeniami 
elektrycznymi, jak równieŜ w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom, w 
wyniku czego uzyskały dostateczny zasób wiadomości i umiejętności niezbędny przy instalacji i 
odbiorze tego urządzenia. 
 
Niebezpieczeństwo 
Przy wykręcaniu sond SPW-1, SPW-3, SPW-4 które są połączone z układem WPW-4/P, z otworu 
w którym są osadzone, moŜe dojść do wyrzutu pary lub gorącej wody pod ciśnieniem. Stwarza to 
zagroŜenie odniesienia powaŜnych obraŜeń cielesnych (poparzenia). W związku z tym dopuszcza 
się demontaŜ sondy wyłącznie po likwidacji ciśnienia w kotle/zbiorniku, itd., po uprzednim spraw-
dzeniu, Ŝe ciśnienie wewnątrz tego urządzenia równe jest atmosferycznemu. 
 
OstrzeŜenie 
Podczas pracy układu WPW-4/P na listwie zaciskowej występuje napięcie sieci. Stwarza to zagro-
Ŝenie poraŜenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do demontaŜu lub montaŜu pokrywy 
obudowy naleŜy odciąć dopływ zasilania do urządzenia. 
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2. PRZEZNACZENIE 
 

Układ elektroniczny WPW-4/P przeznaczony jest do regulacji poziomu cieczy przewodzących,  
posiada cztery niezaleŜne kanały pomiarowe; współpracuje z sondami SPW-1, SPW-3 lub SPW-4. 
MoŜe być przeznaczony do sygnalizacji poziomu obniŜonego lub poziomu maksymalnego, oraz do 
interwałowego sterowania pompą lub elektrozaworem. 
Fakt przekroczenia zadanego parametru sygnalizowany jest zapaleniem bądź zgaśnięciem odpo-
wiedniej diody LED, oraz wyłączeniem bądź załączeniem wewnętrznego przekaźnika, którego gru-
py styków przełączalnych dostępne są na zaciskach obudowy.  
Układ umoŜliwia sprawdzenie torów pomiarowych przyciskiem TEST. 
 

3. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 
• Napięcie zasilania:    230V 50Hz (0,85 –1,1 Un) 
• Pobór mocy:     max 10VA 
• Napięcie zasilania sondy pomiarowej:  12V AC 50 Hz  
•  ObciąŜalność styków przekaźnika:   2 A, 230 V AC1 
• Stopień ochrony:      obudowa: IP40 
       płyta czołowa: IP20 
• Zakres temperatur pracy:    0, +20 oC, +40oC 
• Maksymalna długość połączeń z sondą:  50 mb 
• Minimalna przewodność wody:   nie mniej niŜ 20µS/cm (przy zanurzeniu  
                                                                               elektrody pomiarowej na głębokość 20 mm i  
                                                                               odległości między elektrodami 20 mm) 
• Bezwładność układu pomiarowego:  1 - 20 s (+/- 0,1s); 5s – nastawa fabryczna  
• Masa:      0,8 kg 
• Wymiary:      wys.75mm, szer.100 mm, gł.110mm 
• PołoŜenie pracy:     dowolne 
• MontaŜ:      szyna TS35  
 

4. OPIS TECHNICZNY 
 
Zadaniem układu WPW-4/P jest określenie poziomu wody, poprzez pomiar prądu przepływającego 
między elektrodą sondy a metalową osłoną otaczającą sondę. 
Napięcie zasilające sondę ma kształt trapezoidy o amplitudzie 12V i częstotliwości 50 Hz. 
Układ WPW-4/P (regulator poziomu) reaguje na obniŜenie się poziomu wody poniŜej elektrody 
sondy, wyłączając wewnętrzny przekaźnik, oraz sygnalizując ten stan zgaśnięciem właściwej diody 
LED. Powrót do stanu załączenia, moŜliwy jest dopiero po podniesieniu się poziomu wody powyŜej 
dolnej końcówki elektrody sondy. 
Układ ma moŜliwość podłączenia zewnętrznych kontrolek LED, oraz przycisku TEST słuŜącego do 
przetestowania zewnętrznych kontrolek. 
W przypadku wykorzystania sygnałów z regulatora WPW-4/P do załączania sygnalizacji alarmo-
wej, naleŜy zastosować lampki koloru czerwonego. 
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5. OPIS PŁYTY CZOŁOWEJ 
 

 
 
 

5.1 OPIS ELEMENTÓW UKŁADU SYNOPTYCZNEGO 
 

DIODY 
SIEĆ Sygnalizacja obecności napięcia na module. Brak tej sygnalizacji po pod-

łączeniu modułu i podaniu napięcia świadczy o jego uszkodzeniu. 
AWARIA SONDY Sygnalizacja awarii podłączonej do modułu sondy / jednej z elektrod son-

dy wieloprętowej. Dioda sygnalizuje awarię w przypadku błędnej kolejno-
ści osiągania zadanych poziomów (np. osiągnięto poziom A potwierdzony 
załączeniem diody A i styku przekaźnika A, a moduł jednocześnie sygna-
lizuje poziom cieczy niŜszy niŜ B – wyłączenie diody B i styku przekaź-
nika B). 
W przypadku pojawienia się awarii, styk przekaźnika pompa / zawór po-
wraca do stanu beznapięciowego (jest rozwarty). 

POMPA / ZAWÓR Sygnalizacja pracy pompy lub zaworu. 
W trybie „Napełnianie” dioda świeci się, gdy przybywa wody: 
– między poziomem C i B dla konfiguracji 000 (patrz punkt nr 5.2) 
– między poziomem D i C dla konfiguracji 001 (patrz punkt nr 5.2) 
– między poziomem B i A dla konfiguracji 010 (patrz punkt nr 5.2) 
W trybie „OpróŜnianie” dioda świeci się, gdy ubywa wody: 
– między poziomem B i C dla konfiguracji 100 (patrz punkt nr 5.2) 
– między poziomem A i B dla konfiguracji 101 (patrz punkt nr 5.2) 
– między poziomem C i D dla konfiguracji 110 (patrz punkt nr 5.2) 

TEST Dioda sygnalizująca przejście modułu w tryb samotestowania w wyniku 
uŜycia przycisku „Test”. 

A Sygnalizacja osiągnięcia poziomu A – po osiągnięciu poziomu A dioda 
zapala się – kolor świecenia zaleŜny jest ustawionej konfiguracji pracy 
modułu (patrz punkt nr 5.2) 

B Sygnalizacja osiągnięcia poziomu B – po osiągnięciu poziomu B dioda 
zapala się – kolor świecenia zaleŜny jest ustawionej konfiguracji pracy 
modułu (patrz punkt nr 5.2) 

C Sygnalizacja osiągnięcia poziomu C – po osiągnięciu poziomu C dioda 
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zapala się – kolor świecenia zaleŜny jest ustawionej konfiguracji pracy 
modułu (patrz punkt nr 5.2) 

D Sygnalizacja osiągnięcia poziomu D – po osiągnięciu poziomu D dioda 
zapala się – kolor świecenia zaleŜny jest ustawionej konfiguracji pracy 
modułu (patrz punkt nr 5.2) 

PRZYCISK 
TEST Przycisk umoŜliwiający przetestowanie poprawności działania modułu. 

Aby załączyć samotestowanie modułu, naleŜy nacisnąć przycisk (około 2 
sekund) do zapalenia się diody Test na elewacji – moduł przejdzie w fazę 
samotestowania i będzie się wykonywał program wzrostu cieczy od zera 
do maksimum i z powrotem. W kaŜdym momencie trwania testu moŜe on 
zostać przerwany, poprzez ponowne naciśnięcie przycisku test (około 2 
sekund) i zgaszenia diody na elewacji. 
 
Uwaga – wykonywanie testu przez moduł, spowoduje jego działanie we-
dług zaprogramowanego algorytmu, a nie według aktualnego pozio-
mu wody w zbiorniku. Z tego powodu nie zalecane jest uruchamianie 
testu w trakcie normalnej pracy układu regulacji. 
 
Czas trwania testu wynosi 18-krotność ustawionego czasu bezwładności 
(ustawianie czasu bezwładności – patrz punkt nr 5.3) 

 
5.2 KONFIGURACJA TRYBU PRACY MODUŁU WPW-4/P 
  
Na zaciskach modułu WPW-4/P moŜliwe jest skonfigurowanie pracy modułu w jednym z czterech 
trybów. Aby ustawić moduł do pracy w poŜądanym trybie, naleŜy odpowiednio załoŜyć zwory (po-
łączyć odpowiednie zaciski modułu przewodem).  
 
 Zwora Z1 

(zaciski 14 – GND) 
Zwora Z2 

(zaciski 15 – GND) 
Zwora Z3 

(zaciski 16 – GND) 
Konfiguracja 000 0 0 0 
Konfiguracja 001 0 0 1 
Konfiguracja 010 0 1 0 
Konfiguracja 100 1 0 0 
Konfiguracja 101 1 0 1 
Konfiguracja 110 1 1 0 

 
0 – zwora niezałączona (brak połączenia właściwego zacisku z GND) 
1 – zwora załączona (połączenie właściwego zacisku z GND) 
 
 
PoniŜej przedstawiono tabele, w których opisane są dostępne tryby pracy. 
 

Konfiguracja 000 – Pompowanie 
Poziom Stan Dioda Przekaźnik 

poziomu 
Przekaźnik 

pompa / zawór 
Osiągnięty Zapalona – czerwona A Zwarte zaciski 24-25 Rozwarty A 
PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 25-26 Rozwarty 
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Osiągnięty Zapalona – zielona B Zwarte zaciski 27-28 B 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 28-29 
Osiągnięty Zapalona – zielona C Zwarte zaciski 30-31 C 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 31-32 

Zwarty po spad-
ku poziomu po-
niŜej C, rozwar-
ty po osiągnię-
ciu poziomu B 

Osiągnięty Zapalona – zielona D Zwarte zaciski 33-34 Zwarty D 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 34-35 Zwarty 
 

Konfiguracja 001 – Pompowanie z niedomiarem 
Poziom Stan Dioda Przekaźnik 

poziomu 
Przekaźnik 

pompa / zawór 
Osiągnięty Zapalona – czerwona A Zwarte zaciski 24-25 Rozwarty A 
PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 25-26 Rozwarty 
Osiągnięty Zapalona – pomarań-

czowa B 
Zwarte zaciski 27-28 Rozwarty B 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 28-29 Rozwarty 
Osiągnięty Zapalona – zielona C Zwarte zaciski 30-31 C 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 31-32 
Osiągnięty Zapalona – zielona D Zwarte zaciski 33-34 D 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 34-35 

Zwarty po spad-
ku poziomu po-
niŜej D, rozwar-
ty po osiągnię-
ciu poziomu C 

 
Konfiguracja 010 – Pompowanie z nadmiarem 

Poziom Stan Dioda Przekaźnik 
poziomu 

Przekaźnik 
pompa / zawór 

Osiągnięty Zapalona – zielona A Zwarte zaciski 24-25 A 
PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 25-26 
Osiągnięty Zapalona – zielona B Zwarte zaciski 27-28 B 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 28-29 

Zwarty po spad-
ku poziomu po-
niŜej B, rozwar-
ty po osiągnię-
ciu poziomu A 

Osiągnięty Zapalona – zielona C Zwarte zaciski 30-31 Zwarty C 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 31-32 Zwarty 
Osiągnięty Zapalona – zielona D Zwarte zaciski 33-34 Zwarty D 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 34-35 Zwarty 
 
 

Konfiguracja 100 – Wypompowywanie 
Poziom Stan Dioda Przekaźnik 

poziomu 
Przekaźnik 

pompa / zawór 
Osiągnięty Zapalona – czerwona A Zwarte zaciski 24-25 Zwarty A 
PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 25-26 Zwarty 
Osiągnięty Zapalona – zielona B Zwarte zaciski 27-28 B 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 28-29 
Osiągnięty Zapalona – zielona C Zwarte zaciski 30-31 C 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 31-32 

Zwarty po osią-
gnięciu poziomu 
B, rozwarty po 
spadku poziomu 
poniŜej C 

Osiągnięty Zapalona – zielona D Zwarte zaciski 33-34 Rozwarty D 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 34-35 Rozwarty 
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Konfiguracja 101 – Wypompowywanie z niedomiarem 
Poziom Stan Dioda Przekaźnik 

poziomu 
Przekaźnik 

pompa / zawór 
Osiągnięty Zapalona – zielona A Zwarte zaciski 24-25 A 
PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 25-26 
Osiągnięty Zapalona – zielona B Zwarte zaciski 27-28 B 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 28-29 

Zwarty po osią-
gnięciu poziomu 
A, rozwarty po 
spadku poziomu 
poniŜej B 

Osiągnięty Zapalona – zielona C Zwarte zaciski 30-31 Rozwarty C 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 31-32 Rozwarty 
Osiągnięty Zapalona – zielona D Zwarte zaciski 33-34 Rozwarty D 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 34-35 Rozwarty 
 
 

Konfiguracja 110 – Wypompowywanie z nadmiarem 
Poziom Stan Dioda Przekaźnik 

poziomu 
Przekaźnik 

pompa / zawór 
Osiągnięty Zapalona – czerwona A Zwarte zaciski 24-25 Zwarty A 
PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 25-26 Zwarty 
Osiągnięty Zapalona – pomarań-

czowa B 
Zwarte zaciski 27-28 Zwarty B 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 28-29 Zwarty 
Osiągnięty Zapalona – zielona C Zwarte zaciski 30-31 C 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 31-32 
Osiągnięty Zapalona – zielona D Zwarte zaciski 33-34 D 

PoniŜej Wyłączona Zwarte zaciski 34-35 

Zwarty po osią-
gnięciu poziomu 
C, rozwarty po 
spadku poziomu 
poniŜej D 

 
Uwaga: 
Zwory kodujące tryb pracy modułu muszą być załoŜone ciągle, na czas jego pracy w poŜądanym 
trybie. 
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5.3 KODOWANIE CZASU BEZWŁADNOŚCI ZADZIAŁANIA UKŁADU POMIAROWEGO 
 
W module udostępniona jest moŜliwość indywidualnego ustawienia czasu bezwładności zadziałania 
układu pomiarowego – zadziałanie właściwego przekaźnika, zapalenie bądź zgaśnięcie diody będzie 
się odbywało z opóźnieniem ustawionym zgodnie z przedstawionym poniŜej sposobem. 
 
Aby ustawić właściwy czas bezwładności, naleŜy na czas ustawiania załoŜyć wszystkie trzy zwory 
(połączyć odpowiednie zaciski modułu przewodem). 
 
 Zwora Z1 

(zaciski 14 – GND) 
Zwora Z2 

(zaciski 15 – GND) 
Zwora Z3 

(zaciski 16 – GND) 
Konfiguracja 111 1 1 1 

 
0 – zwora niezałączona (brak połączenia właściwego zacisku z GND) 
1 – zwora załączona (połączenie właściwego zacisku z GND) 
 
Po załoŜeniu zwór, zaświeci się na elewacji dioda odpowiadająca ustawionemu czasowi bezwład-
ności – nastawa fabryczna to 5 sekund (co oznacza, Ŝe po osiągnięciu np. poziomu B odpowiednia 
dioda i przekaźnik zostaną załączone po 5 sekundach od momentu osiągnięcia tego poziomu) 
 
Dostępne są następujące czasy bezwładności: 
 

Sygnalizacja Czas 
Dioda D zielona 1 sekunda 
Dioda C zielona 2 sekundy 
Dioda B zielona 3 sekundy 
Dioda A zielona 5 sekund 
Dioda D czerwona 7 sekund 
Dioda C czerwona 10 sekund 
Dioda B czerwona 15 sekund 
Dioda A czerwona 20 sekund 

 
Zgodnie z powyŜszą tabelą, dla nastawy fabrycznej czasu bezwładności, czyli 5 sekund odpowiada 
sygnalizacja (zapalenie) diody A w kolorze zielonym. 
 
Zmiana tego czasu odbywa się poprzez kolejne naciskanie przycisku Test – po kolejnym naciśnięciu 
będzie zapalać się kolejna dioda oznaczająca ustawienie nowego czasu. Po zdjęciu zwór, czas bez-
władności będzie ustawiony zgodnie z ostatnim zapaleniem się właściwej diody. 
 
Uwaga: 
 
Podczas ustawiania czasu bezwładności układ regulacji nie jest aktywny, to znaczy nie odbywa się 
normalny pomiar poziomu. 
 
Czas bezwładności ma równieŜ wpływ na okres trwania testu modułu – wynosi on jego 18 krotność, 
czyli np. dla fabrycznej nastawy czasu bezwładności 5 sekund, czas testu wynosi 90 sekund. 
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5.4 OPIS ZACISKÓW MODUŁU WPW-4/P 
 

Nr zacisku Opis 

1 WEJŚCIE SOND WSP – ZACISK „PE” SONDY SPW-1 

2 WEJŚCIE SONDY A – ZACISK „1” SONDY SPW-1 

3 WEJŚCIE SONDY B – ZACISK „1” SONDY SPW-1 

4 WEJŚCIE SONDY C – ZACISK „1” SONDY SPW-1 

5 WEJŚCIE SONDY D – ZACISK „1” SONDY SPW-1 

6 zacisk wolny 

7 WYJŚCIE +12V DC 

8 WYJŚCIE NA DIODĘ LED – KANAŁ „A” (dioda max 10mA) 

9 WYJŚCIE NA DIODĘ LED – KANAŁ „B” (dioda max 10mA) 

10 WYJŚCIE NA DIODĘ LED – KANAŁ „C” (dioda max 10mA) 

11 WYJŚCIE NA DIODĘ LED – KANAŁ „D” (dioda max 10mA) 

12 WEJŚCIE – ZEWNĘTRZNY PRZYCISK „TEST LAMPEK ZEWNĘTRZNYCH” 

13 zacisk wolny 

14 WEJŚCIE – ZWORA „Z1” 

15 WEJŚCIE – ZWORA „Z2” 

16 WEJŚCIE – ZWORA „Z3” 

17 GND (dla zwory Z1 / dla zwory Z2 / dla zwory Z3 / przycisku TEST) – wewnętrznie połączone z 18 

i 19 

18 GND (dla zwory Z1 / dla zwory Z2 / dla zwory Z3 / przycisku TEST) – wewnętrznie połączone z 17 

i 19 

19 GND (dla zwory Z1 / dla zwory Z2 / dla zwory Z3 / przycisku TEST) – wewnętrznie połączone z 17 

i 18 

20, 21 STYK PRZEKAŹNIKA AWARIA 

22, 23 STYK PRZEKAŹNIKA POMPA / ZAWÓR 

24,25,26 STYK PRZEKAŹNIKA – KANAŁ „A” 

27,28,29 STYK PRZEKAŹNIKA – KANAŁ „B” 

30,31,32 STYK PRZEKAŹNIKA – KANAŁ „C” 

33,34,35 STYK PRZEKAŹNIKA – KANAŁ „D” 

36 ZASILANIE 230V 50Hz AC – N 

37 ZASILANIE 230V 50Hz AC – L 

38 PRZEWÓD OCHRONNY – PE 
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6. PRZEPISY MONTAśU 
 
Rozdzielnica sterownicza, do której zamontujemy urządzenie powinna spełniać normę środowi-
skową nie mniejszą niŜ IP40, a jej temperatura pracy powinna wynosić od 0 do 40˚C. 
 
MontaŜ regulatora na szynie TS35 (na zatrzask): 

- osadzić regulator na szynie 

- odciągnąć wkrętakiem czarny zatrzask 

- docisnąć regulator do szyny 

- puścić zatrzask 

- sprawdzić czy regulator został stabilnie zamocowany 

 
Ze względu na klasyfikację urządzenia (2 klasa odporności) obwód zasilania naleŜy zabezpieczyć 
od skutków przepięć tak, aby napięcie udarowe nie przekraczało 1000V.  
Obwód zasilania układu naleŜy zabezpieczyć bezpiecznikiem przeciwzwarciowym.  
 
Instalację połączeniową pomiędzy sondą pomiaru poziomu a układem naleŜy wykonać przewodem 
o Ŝyłach miedzianych i przekroju nie mniejszym niŜ 0,75mm2. Dla połączenia z sondą SPW-1 nale-
Ŝy zastosować przewód dwuŜyłowy np.: LiYY2x0,75, do połączenia z sondą SPW-3 naleŜy zasto-
sować przewód czteroŜyłowy np.: LiYY4x0,75 a do połączenia z sondą SPW-4 naleŜy zastosować 
przewód pięcioŜyłowy np.: LiYY 5x0,75. Oporność izolacji przewodów względem siebie i do masy 
musi być większa niŜ 1MΩ po montaŜu i w trakcie eksploatacji. 
Odległość sond od układu nie powinna przekraczać 50 m, nie naleŜy prowadzić przewodów w to-
rach kablowych razem z przewodami siłowymi. 
W przypadku występowania silnych zakłóceń elektrycznych naleŜy zastosować przewód ekranowa-
ny. 
W przypadku wyznaczenia trasy przewodu sygnałowego poza strefę ochronną budynku, nale-
Ŝy bezwzględnie przewód sygnałowy zabezpieczyć dodatkowym zabezpieczeniem przepięcio-
wym, zgodnym z odnośnymi przepisami. 
 

7. URUCHOMIENIE 
 
Po włączeniu układu do sieci zapali się zielona dioda SIEĆ, oraz w przypadku zanurzonej elektrody 
sondy zapali się odpowiednia dioda D, C, B lub A, w zaleŜności od sondy, której elektroda została 
zanurzona i załączy się wewnętrzny przekaźnik. Po obniŜeniu się poziomu i wynurzeniu się elek-
trody z wody i po okresie zwłoki czasowej, wyłączy się przekaźnik wewnętrzny i zgaśnie dioda (D, 
C, B lub A).  
Przycisk TEST na elewacji modułu słuŜy do sprawdzenia obwodów wejściowych układu i testowa-
nia całego układu regulacji – naciskając go symulujemy zanurzenie elektrody sondy. 
 
Zewnętrzny przycisk TEST podłączany do zacisków nr 12 i GND słuŜy do przetestowania prawi-
dłowości działania zewnętrznych kontrolek LED, które moŜna równieŜ podłączyć do modułu (za-
cisk 7 i odpowiednio zaciski 8, 9, 10 i 11) 
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8. KONSERWACJA 
 
Układ elektroniczny nie wymaga konserwacji, w przypadku uszkodzenia naleŜy go naprawić u wy-
twórcy, lub wymienić na nowy.  
 
Co 6 miesięcy naleŜy odłączyć od sondy poziomu wody wtyk, sondę wykręcić i miernikiem 
rezystancji o napięciu nie wyŜszym niŜ 500V sprawdzić jej oporność, która nie powinna być 
mniejsza niŜ 1 MΩ. JeŜeli oporność sondy jest mniejsza niŜ 1 MΩ sondę naleŜy wymienić. 
W rozdzielnicy sterowniczej odłączyć przewód zasilający sondę poziomu wody od listwy zasi-
lającej i wtyk od sondy, miernikiem rezystancji naleŜy sprawdzić oporność przewodów. 
Oporność pomiędzy Ŝyłami i w stosunku do masy nie powinna być mniejsza niŜ 1 MΩ.  
Podanie napięcia 500V na zaciski regulatora spowoduje jego zniszczenie. 
 

9. KOMPLETACJA 
 
− układ WPW-4/P   szt.1 
− dokumentacja techniczna  kpl.1 
 

10. TYPOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY URZĄDZENIA 
 

W przypadku błędnej pracy układu naleŜy: 
− przyciskiem TEST umieszczonym na elewacji modułu sprawdzić poprawność działania obwo-

dów elektronicznych (w przypadku, gdy sondy są wynurzone)  
− sprawdzić stan sond pomiaru poziomu 
− sprawdzić przewody zasilające sondy 
− sprawdzić długość elektrod sond 
− sprawdzić czy elektrody sond nie dotyka rury osłonowej 
− sprawdzić czy zbiorniczek sond nie jest zamulony 
− sprawdzić czy woda nie jest zanieczyszczona olejem 
− sprawdzić czy woda ma odpowiednią przewodność właściwą  
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11. PRZYKŁADOWE SCHEMATY POŁĄCZEŃ 
 

11.1 Połączenie WPW-4/P z czterema sondami SPW-1 
 
 

 
 
 
 

Uwaga: 
Konfiguracja zwór Z1 / Z2 / Z3 została pokazana w sposób przykładowy. 
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11.2 Połączenie WPW-4/P z sondą SPW-3 

 
 

11.3 Połączenie WPW-4/P z sondą SPW-4 

 
Uwaga: 
Konfiguracja zwór Z1 / Z2 / Z3 została pokazana w sposób przykładowy. 
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11.4 Zastosowanie modułu WPW-4/P jako regulatora przy napełnianiu zbiornika – 
konfiguracja 000 

 
 

11.5 Zastosowanie modułu WPW-4/P jako regulatora przy napełnianiu zbiornika – 
konfiguracja 010 
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11.6 Zastosowanie modułu WPW-4/P jako regulatora przy opróŜnianiu zbiornika – 
konfiguracja 100 

 
 
11.7 Zastosowanie modułu WPW-4/P jako regulatora przy opróŜnianiu zbiornika – 
konfiguracja 110 
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11.8 Zastosowanie modułu WPW-4/P jako regulatora poziomu w kotle parowym z 
wykorzystaniem sond poziomu SPW-1 i zewnętrznego zbiorniczka zaczepowe-
go 
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11.9 Zastosowanie modułów WPW-4/P w układzie sterowania poziomem w zbiorni-
ku kondensatu i zasilającym kotłowni parowej 

 

 
 
Uwaga: 
W przypadku występowania silnych zakłóceń elektrycznych naleŜy zastosować przewód ekranowa-
ny. 


